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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Opatów, 24.09.2026 r.

Znak sprawy – NHS.9020.10.31.2026

Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

DECYZJA Nr 89/31/NHS/2026

Na podstawie art. 1 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37av ust. 1 pkt 6a, pkt 
10, art. 37ax ust. 3 pkt 1, ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 3, art. 108 
§ 1 oraz art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 4a ust. 1, art. 4p ust. 1 pkt 1, 2 oraz art. 13a ust. 3 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 marca 2026 r. 
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 605), § 3, § 6, § 9, zał. Nr 1 część C tabela Nr 2, lp. 5 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań 
laboratoryjnych próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik 
w ramach kontroli wewnętrznej 23.09.2026 r. (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opatowie: 24.09.2026 r.), które wykazały zawartość manganu w ilości: 
- < 50 µg/l w punkcie pobrania - ujęcie wody Włostów, sprawozdanie z badań Nr 1418/2026 
z 24.09.2026 r.
- < 50 µg/l w punkcie pobrania - Włostów 159, sprawozdanie z badań Nr 1419/2026 z 24.09.2026 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie:
1. Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa, 

gm. Lipnik, zaopatrującej miejscowości: Włostów, Lipnik, Ublinek, Grocholice, Kaczyce, Swojków, 
Malżyn, Zachoinie, Słoptów, Kurów, Sternalice, Usarzów, Gołębiów, Leszczków, Żurawniki, 
Słabuszewice, Malice Kościelne, Męczennice, Adamów, Międzygórz;

2. Stwierdza wygaśnięcie w całości decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie nr 76/22/NHS/2026 z 1.09.2026 r., znak: NHS.9020.10.31.2026, dotyczącej 
niezgodności z wartości parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik;

3. Wskazuje, że z uwagi na stwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz stwierdzenie 
wygaśnięcia decyzji nr 76/22/NHS/2026 z 1.09.2026 r., znak: NHS.9020.10.31.2026, brak jest 
podstaw do dalszego stosowania nakazów określonych w tej decyzji;

4. Nakazuję rozpowszechnić komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie Nr 10/2026 z 24.09.2026 r. dotyczący jakości wody do spożycia przez ludzi ze strefy 
zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń 
poszczególnych miejscowości, stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku, dostawcy wody oraz 
w innych dostępnych formach. 

UZASADNIENIE
1.09.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał decyzję 
nr 76/22/NHS/2026, znak: NHS.9020.10.31.2026, stwierdzającą niezgodność z wartością 
parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik, zaopatrującego miejscowości: Włostów, Lipnik, 
Ublinek, Grocholice, Kaczyce, Swojków, Malżyn, Zachoinie, Słoptów, Kurów, Sternalice, Usarzów, 
Gołębiów, Leszczków, Żurawniki, Słabuszewice, Malice Kościelne, Męczennice, Adamów, Międzygórz.
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Podstawą wydania powyższej decyzji było sprawozdanie z badań próbki wody nr zlecenia PO2610137 
z 28.08.2026 r., przesłane drogą elektroniczną 1.09.2026 r. przez zarządcę wodociągu - Gminę Lipnik,
Lipnik 20, 27-540 Lipnik - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku, w wyniku którego stwierdzono 
niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości 67.7 µg/l przy wartości parametrycznej, określonej 
przepisami, wynoszącej < 50 µg/l.
Próbka wody została pobrana w ramach pełnionej kontroli wewnętrznej przez zarządcę ze strefy 
zaopatrzenia w wodę z Włostowa, gm. Lipnik, zgodnie z rocznym harmonogramem badań w ramach 
prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie pobrania: 
ujęcie wody we Włostowie. 
Z tego względu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał decyzję na niezgodność 
z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu oraz nakazał dostawcy wody 
przeprowadzenie działań naprawczych oraz pobranie dodatkowych próbek wody po 
przeprowadzonych działaniach naprawczych. 
Po wydaniu decyzji Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku, jako dostawca wody, podjął działania 
naprawcze mające na celu usunięcie przyczyny niezgodności z wartością parametryczną parametru 
wskaźnikowego – manganu oraz przywrócenie jakości wody odpowiadającej wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach prawa.
Z informacji przekazanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie 
wynika, że przeprowadzone działania naprawcze obejmowały w szczególności: przegląd stacji 
uzdatniania wody, ustalenie miejsca i rodzaju awarii (instalacja doprowadzająca wodę do stacji 
uzdatniania wody uległa awarii).
Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych została potwierdzona badaniami kontrolnymi 
próbek wody pobranych 23.09.2026 r. ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik, 
w punktach poboru: ujęcie wody Włostów  oraz Włostów 159.
Badania laboratoryjne zostały wykonane przez akredytowane laboratorium (PCA nr AB 932) EKO 
PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych 
w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie  jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ze sprawozdań z badań nr 1418/2026 i 1419/2026 z 24.09.2026 r. wynika, że w badanych próbkach 
wody stwierdzono wartość parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości < 50 µg/l, w związku z tym otrzymane wyniki 
odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym. Uzyskane wyniki badań 
potwierdzają poprawę jakości wody pod względem chemicznym oraz skuteczność przeprowadzonych 
działań naprawczych.
Po analizie wyników badań kontrolnych oraz informacji o przeprowadzonych działaniach naprawczych 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał ponownej oceny ryzyka 
zdrowotnego. Organ uznał, że przy aktualnych wynikach badań, potwierdzających poprawę jakości 
wody zgodnej z przepisami prawa, nie zachodzą podstawy do dalszego uznawania wody ze strefy 
zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik jako niezgodnej z wartością parametryczną parametru 
wskaźnikowego – manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocena przydatności wody została dokonana na podstawie wyników badań kontrolnych wykonanych po 
przeprowadzonych działaniach naprawczych, w zakresie parametrów objętych tymi badaniami.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowa 
Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności 
poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania 
przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny 
środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej określone w rozdziale 1 wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jako organ 
rządowej administracji zespolonej w województwie.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej 
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Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy 
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 37av do zadań inspektorów sanitarnych w ramach nadzoru nad jakością wody do 
spożycia w ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia państwowy powiatowy lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny, zgodnie z właściwością miejscową:
pkt. 6a weryfikuje wywiązywanie się z ustalonych działań naprawczych przez:
a) dostawcę wody - w przypadku stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną badanego 
parametru jakości wody do spożycia w punkcie zgodności, o którym mowa w art. 4c ust. 1 ustawy 
o zaopatrzeniu w wodę, zwanym dalej "punktem zgodności",
b) właściciela lub zarządcy budynku - w przypadku stwierdzenia niezgodności z wartością 
parametryczną badanego parametru jakości wody do spożycia;
pkt 10 informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody do spożycia na 
nadzorowanym obszarze.
Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy 
inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, stwierdza w drodze 
decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez 
dostawcę wody albo właściciela lub zarządcę budynku.
W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji stwierdzającej przydatność wody 
do spożycia przez ludzi. Działania naprawcze zostały zakończone, a wyniki badań kontrolnych 
potwierdzają, że woda ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik, spełnia wymagania 
jakościowe określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie objętym wykonanymi 
badaniami.
Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeżeli jest wolna od 
mikroorganizmów, pasożytów oraz substancji w ilościach albo stężeniach mogących stanowić 
potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, spełnia minimalne wymagania określone dla 
parametrów jakościowych oraz zastosowano środki niezbędne do zapewnienia jej jakości i 
bezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków dostawca wody zapewnia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oraz dostarcza wodę do punktu dostawy 
odbiorcy usług zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 13 tej 
ustawy.
Zgodnie z art. 13a ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, w przypadku gdy wyeliminowano zagrożenie, po stwierdzeniu, że woda nie stanowi 
zagrożenia, wójt, burmistrz albo prezydent miasta informuje konsumentów o tym, że woda jest 
ponownie przydatna do spożycia przez ludzi.
W związku ze stwierdzeniem, że woda ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik, jest 
ponownie przydatna do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 
przygotował komunikat nr 10/2026 dotyczący przydatności wody do spożycia przez ludzi i przekazał 
go Wójtowi Gminy Lipnik, dostawcy wody oraz właściwym służbom celem niezwłocznego 
poinformowania konsumentów.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi minimalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi obejmują wartości parametryczne określone w załączniku nr 1 do tego 
rozporządzenia.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela Nr 2, lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość parametryczną 
parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna 
wynosić < 50 µg/l. W wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono wartość 
parametryczną parametru wskaźnikowego – manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w ilości < 50 µg/l w badanych próbkach wody. Tym samym ustała przyczyna, która stanowiła podstawę 
wydania decyzji nr 76/22/NHS/2026 z 1.09.2026 r. o niezgodności z wartością parametryczną 
parametru wskaźnikowego - manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Po dokonaniu oceny wyników badań i oceny ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Opatowie uznał, że woda ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa gm. Lipnik, nie 
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stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i może być używana jako woda przeznaczona do spożycia przez 
ludzi.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Zgodnie natomiast z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 
publicznej może odstąpić od tej zasady wyłącznie w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi 
zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną.
W niniejszej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie, działając na podstawie 
art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, odstąpił od zapewnienia stronie czynnego 
udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Sprawa dotyczy bieżącej oceny bezpieczeństwa 
zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej załatwienie nie cierpiało zwłoki z uwagi 
na konieczność niezwłocznego rozstrzygnięcia, czy woda ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa, 
gm. Lipnik, może być używana przez odbiorców jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. 
Dalsze oczekiwanie na zakończenie czynności z art. 10 § 1 k.p.a., mimo uzyskania wyników badań 
potwierdzających spełnianie przez wodę wymagań jakościowych, prowadziłoby do nieuzasadnionego 
utrzymywania stanu niepewności co do aktualnego statusu jakości wody oraz mogłoby powodować 
dezorientację konsumentów.
Przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zostały utrwalone w aktach sprawy w drodze adnotacji, stosownie do art. 10 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym zasadne było również stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie nr 76/22/NHS/2026 z 1.09.2026 r., znak: 
NHS.9020.10.31.2026, dotyczącej niezgodności z wartości parametryczną parametru wskaźnikowego 
– manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa 
gm. Lipnik.
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, 
który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się 
bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to 
w interesie społecznym lub w interesie strony. Zgodnie z art. 162 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego organ stwierdza wygaśnięcie decyzji w drodze decyzji.
Decyzja nr 76/22/NHS/2026 z 1.09.2026 r. stała się bezprzedmiotowa, ponieważ ustały okoliczności 
faktyczne uzasadniające dalsze obowiązywanie w związku z przeprowadzeniem przez zarządcę 
wodociągu  działań naprawczych, które przyczyniły się do poprawy jakości wody do zgodnej 
z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzenie jej wygaśnięcia leży zarówno w interesie 
społecznym, jak i w interesie strony, ponieważ porządkuje sytuację prawną odbiorców wody oraz 
dostawcy wody po przywróceniu jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.
Rygor natychmiastowej wykonalności nadano decyzji na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ze względu na interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony. Niezwłoczne 
wykonanie decyzji jest uzasadnione koniecznością szybkiego i jednoznacznego zakończenia 
obowiązywania skutków decyzji nr 76/22/NHS/2026 oraz potrzebą niezwłocznego poinformowania 
konsumentów, że woda ze strefy zaopatrzenia w wodę z Włostowa, gm. Lipnik, jest ponownie 
przydatna do spożycia przez ludzi.
Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak 
w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Stefanii Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji w zakresie objętym rygorem 
natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu 
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Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona w toku postępowania 
administracyjnego powinna powiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 
adresu. W razie zaniedbania wskazanego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 
ma skutek prawny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

Z upoważnienia
Lucyna Mizera
Kierownik Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:
Zał. nr 1 – Komunikat nr 10/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie 
o przydatności wody do spożycia przez ludzi

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Do wiadomości: 
1. Wydział Zarządzania Kryzysowego w Opatowie
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie
3. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Opatowie
4. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia PSSE w Opatowie
5. Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży, PZiOZ PSSE w Opatowie


		2026-09-24T09:49:36+0000
	Not specified




